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壹、 營運綜合摘要分析報告 

 

一、 公司簡介 

中鋼光能股份有限公司隸屬於中鋼集團，屬於中鋼子公司。中鋼集

團為配合政府綠能政策，於 105 年 10 月成立中鋼光能股份有限公

司，並於集團公司廠房屋頂設置屋頂型太陽光電案場。 

 

 

 

二、 業務狀況 

中鋼光能股份有限公司截至目前已於中鋼集團設置 100.1MW 之太陽

光電系統，涵蓋台中、彰化、高雄和屏東等 17 家集團公司之廠房屋

頂，包括中鋼、中鋁、中鴻、中龍、興達海基、中鋼構、中機、中

聯資、宏利汽車、鑫科、中碳、磁科、高捷、中能資、鋇泰、高磁

以及中保，其中中鋼廠房屋頂的建置容量即高達約 60MW，是台灣

現今單一公司最大的屋頂型太陽光電案場。 

針對用電大戶子法，將採銷售綠電+憑證方式予中鋼集團相關用電大

戶，以滿足法令。目前規劃部分案場約 63MW，配合能源局查驗已

陸續轉型為第一型電業，後續優先轉售予集團相關用電大戶公司。 
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三、 財務狀況 

詳本報告,第 30 頁收支實績比較表。 

 

四、 重大營運事件 

無 

五、 補充說明: 

依電業法第 66 條規定，電業應按月將其業務狀況、發電狀況及財務

狀況，編具簡明月報，並自行揭露於公開網站，公開網站為

https://www.cscphoto.com.tw/Index.html 
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供電報告 

 

一、 發電業之每月供電報告 

表 1-1 裝置容量 

民國 113 年 12 月份 

能源別 
電廠/發電

站名稱 
機組別 實績值(瓩) 

較上年同

期增減(%) 
備註 

太陽能 中龍中心倉庫 第一機組  991.2 瓩 0  

太陽能 
中龍扁鋼胚儲

區 
第二機組  997.92 瓩 0  

太陽能 中龍氧氣廠 第三機組  347.76 瓩 0  

太陽能 中龍動力廠 第四機組  393.12 瓩 0  

太陽能 
中龍除礦水電

氣室 
第五機組  204.12 瓩 0  

太陽能 
中龍細石料

RC 
第六機組  498.96 瓩 0  

太陽能 中聯資中港廠 第七機組  345.475 瓩 0  

太陽能 中鋼廠區 1 第八機組 6798.6 瓩 0  

太陽能 中鋼廠區 2 第九機組 4689.84 瓩 0  

太陽能 中鋼廠區 3 第十機組 5784.18 瓩 0  

太陽能 中鋼廠區 4 第十一機組 6857.16 瓩 0  

太陽能 中鋼廠區 5 第十二機組 5384.28 瓩 0  

太陽能 中鴻鹿港廠 第十三機組 4333.38 瓩 0  

太陽能 中鋼 88 庫 第十四機組 982.08 瓩 0  

太陽能 中鴻酸鍍廠 第十五機組 1096.2 瓩 0  

太陽能 中鋁廠區 第十六機組 3137.4 瓩 0  
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能源別 
電廠/發電站

名稱 
機組別 實績值(瓩) 

較上年同

期增減(%) 
備註 

太陽能 
中聯資室內化

儲區 
第十七機組 476.16 瓩 0  

太陽能 
中聯資著磁料

場 
第十八機組 148.8 瓩 0  

太陽能 
中龍熱軋精整

廠房 
第十九機組 1285.88 瓩 0  

太陽能 
中龍窄板改切

工場 
第二十機組 408 瓩 0  

太陽能 
中龍集塵灰倉

庫 
第二十一機組 1338.24 瓩 0  

太陽能 中龍煉鐵大樓 第二十二機組 158.44 瓩 0  

太陽能 
中龍熱軋主電

氣室 
第二十三機組 179.52 瓩 0  

太陽能 

中龍室內備品

儲區& 

中龍耐火材料

倉庫 

第二十四機組 702.44 瓩 0 

 

太陽能 

中龍第一原水

池& 

扁鋼胚連鑄維

護廠房 

第二十五機組 839.8 瓩 0 

 

太陽能 永光儲區 第二十六機組 2396.52 瓩 0  

太陽能 中碳 C1 倉庫 第二十七機組 153.72 瓩 0  

太陽能 中碳 C2 倉庫 第二十八機組 133.92 瓩 0  

太陽能 中碳修護工廠 第二十九機組 127.075 瓩 0  

太陽能 中碳試驗工廠 第三十機組 328.9 瓩 0  
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能源別 
電廠/發電站

名稱 
機組別 實績值(瓩) 

較上年同期

增減(%) 
備註 

太陽能 中聯資南堤廠 第三十一機組 609.28 瓩 0  

太陽能 
中聯資中港廠 

RC 屋頂 
第三十二機組 52.36 瓩 0  

太陽能 
興達海基

1~8(屋頂) 
第三十三機組 3185.4 瓩 0  

太陽能 
興達海基電氣

倉庫 
第三十四機組 198 瓩 0  

太陽能 
中能資中林儲

區 
第三十五機組 860.2 瓩 0  

太陽能 

中央修護廠-

1~3&中鋼中心

倉庫 A 庫 

第三十六機組 1506.72 瓩 0 
 

太陽能 
鋼板工廠 01

庫-1~3 
第三十七機組 1175.28 瓩 0  

太陽能 

南站 80000T

原水池&VC-

1F03 原水池 

第三十八機組 897.6 瓩 0 
 

太陽能 
中龍熱軋軋輥

廠房 
第三十九機組 430.44 瓩 0  

太陽能 
中龍型鋼成品

H4 庫 
第四十機組 954.72 瓩 0  

太陽能 
中龍熱軋成品

D3 庫 
第四十一機組 

 1289.28 瓩 0  

太陽能 
中龍熱軋成品

D7 庫 
第四十二機組 

837.08 瓩 0  

合計  
63515.45 瓩 0  
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備註： 

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力
（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類別，
進行填寫。 
2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 
3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源別
機組，則仍需以機組別填報。 

4. 須包含試運轉期間之發電機組。 

表 1-2 發電量 

民國 113 年 12 月份 

能源別 電廠/發電站名稱 

機

組

別 

毛發電量 
廠用電

量 
淨發電量 

自用電

量 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減(%) 

實

績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實

績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 中龍中心倉庫 

 

第

一

機

組 

55069 7% 0 0 55069 7% 0 0 

太陽能 中龍扁鋼胚儲區 

 

第

二

機

組 

66668 4% 0 0 66668 4% 0 0 

太陽能 中龍氧氣廠 

第

三

機

組 

25263 9% 0 0 25263 9% 0 0 
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能源別 
電廠/發電

站名稱 

機

組

別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 自用電量 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上年

同期增

減(%) 

實績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 
中龍動力

廠 

第

四

機

組 

24503 42% 0 0 24503 42% 0 0 

太陽能 
中龍除礦

水電氣室 

第

五

機

組 

14007 51% 0 0 14007 51% 0 0 

太陽能 
中龍細石

料 RC屋頂 

第

六

機

組 

28275 24% 0 0 28275 24% 0 0 

太陽能 
中聯資中

港廠 

第

七

機

組 

27433 18% 0 0 27433 18% 0 0 

太陽能 
中鋼廠區

1 

第

八

機

組 

489105 11% 0 0 489105 11% 0 0 

太陽能 
中鋼廠區

2 

第

九

機

組 

332127 7% 0 0 332127 7% 0 0 

太陽能 
中鋼廠區

3 

第

十

機

組 

374361 10% 0 0 374361 10% 0 0 

太陽能 
中鋼廠區

4 

第

十

一

機

組 

455363 25% 0 0 455363 25% 0 0 
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能源別 
電廠/發電站名

稱 

機

組

別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 
自用電

量 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減(%) 

實

績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 中鋼廠區 5 

第

十

二

機

組 

383126 11% 0 0 383126 11% 0 0 

太陽能 中鴻鹿港廠 

第

十

三

機

組 

298846 7% 0 0 298846 7% 0 0 

太陽能 中鋼 88 庫 

第

十

四

機

組 

69626 4% 0 0 69626 4% 0 0 

太陽能 中鴻酸鍍廠 

第

十

五

機

組 

71500 4% 0 0 71500 4% 0 0 

太陽能 中鋁廠區 

第

十

六

機

組 

224795 5% 0 0 224795 5% 0 0 

太陽能 
中聯資室內化

儲區 

第

十

七

機

組 

27774 43% 0 0 27774 43% 0 0 

太陽能 
中聯資著磁料

場 

第

十

八

機

組 

6914 287% 0 0 6914 287% 0 0 

太陽能 
中龍熱軋精整

廠房 

第

十

九

機

組 

101830 0.2% 0 0 101830 0.2% 0 0 
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能源別 
電廠/發電站名

稱 

機

組

別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 
自用電

量 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減(%) 

實

績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 
中龍窄板改切

工場 

第

二

十

機

組 

27801 0.2% 0 0 27801 0.2% 0 0 

太陽能 
中龍集塵灰倉

庫 

第

二

十

一

機

組 

88097 -2% 0 0 88097 -2% 0 0 

太陽能 中龍煉鐵大樓 

第

二

十

二

機

組 

7073 24% 0 0 7073 24% 0 0 

太陽能 
中龍熱軋主電

氣室 

第

二

十

三

機

組 

10035 -18% 0 0 10035 -18% 0 0 

太陽能 

中龍室內備品

儲區& 

中龍耐火材料

倉庫 

第

二

十

四

機

組 

41842 7% 0 0 41842 7% 0 0 

太陽能 

中龍第一原水

池& 

扁鋼胚連鑄維

護廠房 

第

二

十

五

機

組 

62403 23% 0 0 62403 23% 0 0 
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能源別 
電廠/發電站

名稱 

機

組

別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 自用電量 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 永光儲區 

第

二

十

六

機

組 

124975 53% 0 0 124975 53% 0 0 

太陽能 中碳 C1 倉庫 

第

二

十

七

機

組 

12367 -0.1% 0 0 12367 -0.1% 0 0 

太陽能 中碳 C2 倉庫 

第

二

十

八

機

組 

10774 -0.1% 0 0 10774 -0.1% 0 0 

太陽能 
中碳修護工

廠 

第

二

十

九

機

組 

10224 -0.1% 0 0 10224 -0.1% 0 0 

太陽能 
中碳試驗工

廠 

第

三

十

機

組 

22331 -2% 0 0 22331 -2% 0 0 

太陽能 
中聯資南堤

廠 

第

三

十

一

機

組 

31782 -3% 0 0 31782 -3% 0 0 
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能源別 
電廠/發電站

名稱 

機

組

別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 
自用電

量 

實績值 

(度) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上年

同期增

減(%) 

實

績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 
中聯資中港

廠 RC 屋頂 

第

三

十

二

機

組 

2244 -37% 0 0 2244 -37% 0 0 

太陽能 
興達海基

1~8 

第

三

十

三

機

組 

266821 6% 0 0 266821 6% 0 0 

太陽能 
興達海基電

氣倉庫 

第

三

十

四

機

組 

17066 20% 0 0 17066 20% 0 0 

太陽能 
中能資中林

儲區 

第

三

十

五

機

組 

53538 8% 0 0 53538 8% 0 0 

太陽能 

中央修護場-

1~3&中鋼中

心倉庫 A 庫 

第

三

十

六

機

組 

115322 11% 0 0 115322 11% 0 0 

太陽能 
鋼板工場 01

庫-1~3 

第

三

十

七

機

組 

85557 10% 0 0 85557 10% 0 0 
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備註： 

1. 廠用電量係指發電所內用電，即發電廠因運轉發電機所消耗於各項附屬設備之電能。  

2. 自用電量係指廠商自行生產，使用於發電所之外，所有其他用途的電量，包括生產設備、

辦公室、倉庫、其他附屬或輔助設備等（即不含發電所內用電）。 

3. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力

（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」

類別，進行填寫。 

4. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 
5. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源

別機組，則仍需以機組別填報。 

須包含試運轉期間之發電機組。 

能源別 
電廠/發電站

名稱 

機

組

別 

毛發電量 廠用電量 淨發電量 自用電量 

實績值 

(度) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值 

(度) 

較上年

同期增

減(%) 

實績

值 

(度) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

太陽能 

南站 80000T

＆VC-1F03

原水池 

第

三

十

八

機

組 

61286 3% 0 0 61286 3% 0 0 

太陽能 
中龍熱軋軋

輥廠房 

第

三

十

九

機

組 

31476 3% 0 0 31476 3% 0 0 

太陽能 
中龍型鋼成

品 H4 庫 

第

四

十

機

組 

63224 4% 0 0 63224 4% 0 0 

太陽能 
中龍熱軋成

品 D3 庫 

第

四

十

一

機

組 

114962 2% 0 0 114962 02% 0 0 

太陽能 
中龍熱軋成

品 D7 庫 

第

四

十

二

機

組 

57049 4% 0 0 57049 4% 0 0 

合計 4394834 685% 0 0 4394834 685% 0 0 
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表 1-3 發電設備運作情形 

民國 113 年 12 月份 

(1)容量因數、可用率、最大出力值 

能

源

別 

電

廠/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月

份止 

累計 

本月份 
一至本月份止 

累計 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值 

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實

績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

太

陽

能 

中

龍

中

心

倉

庫 

第

一

機

組 

 

8% 14% 11% -8% 100% 0 
100

% 
0 44% 2% 64% -7% 

太

陽

能 

中

龍

扁

鋼

胚

儲

區 

第

二

機

組 

9% 0 13% 0 100% 0 
100

% 
0 47% -6% 82% 21% 

太

陽

能 

中

龍

氧

氣

廠 

第

三

機

組 

10% 11% 14% 8% 100% 0 
100

% 
0 52% 2% 75% 0 

太

陽

能 

中

龍

動

力

場 

第

四

機

組 

8% 33% 12% 20% 100% 0 
100

% 
0 49% 40% 77% 20% 
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能

源

別 

電

廠/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 
一至本月份止 

累計 

實

績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

 

太

陽

能 

中

龍

除

礦

水

電

氣

室 

第

五

機

組 

9% 50% 12% 9% 100% 0 100% 0 54 46% 80% 11% 

太

陽

能 

中

龍

細

石

料

RC

屋

頂 

第

六

機

組 

8% 33% 12% 0 100% 0 100% 0 45% 13% 73% 265% 

太

陽

能 

中

聯

資

中

港

廠 

第

七

機

組 

11% 22% 14% 8% 100% 0 100% 0 56% 8% 75% 6% 

太

陽

能 

中

鋼

廠

區 

1 

第

八

機

組 

10% 11% 13% 0 100% 0 100% 0 18% -5% 24% -4% 

太

陽

能 

中

鋼

廠

區 

2 

第

九

機

組 

10% 11% 13% 0 100% 0 100% 0 11% -8% 15% 0 

太

陽

能 

中

鋼

廠

區 

3 

第

十

機

組 

9% 13% 12% 0 100% 0 100% 0 23% 10% 29% -3% 
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能

源

別 

電

廠/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 
一至本月份止 

累計 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實

績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實

績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值 

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

鋼

廠

區 

4 

第

十

一

機

組 

9% 29% 12% 0 
100

% 
0 100% 0 32% 7% 72% 53% 

太

陽

能 

中

鋼

廠

區 

5 

第

十

二

機

組 

10% 11% 13% 8% 
100

% 
0 100% 0 28% 0 38% -5% 

太

陽

能 

中

鴻

鹿

港

廠 

第

十

三

機

組 

9% 0 14% 0 
100

% 
0 100% 0 29% -7% 44% 2% 

太

陽

能 

中

鋼

88

庫 

第

十

四

機

組 

10% 11% 13% 8% 
100

% 
0 100% 0 49% -2% 71% -3% 

太

陽

能 

中

鴻

酸

鍍

廠 

第

十

五

機

組 

9% 13% 13% 0 
100

% 
0 100% 0 53% 4% 72% -1% 

太

陽

能 

中

鋁

廠

區 

第

十

六

機

組 

10% 11% 13% 0 
100

% 
0 100% 0 52% -2% 72% 22% 
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能

源

別 

電

廠

/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實

績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

聯

資 

室

內

化

儲

區 

第

十

七

機

組 

8% 33% 12% 9% 
100

% 
0 100% 0 50% 39% 71% 0 

太

陽

能 

 

中

聯

資

著

磁

料

場 

第

十

八

機

組 

6% 200% 8% 0 
100

% 
0 100% 0 42% 223% 70% -3% 

太

陽

能 

中

龍

熱

軋

精

整

廠

房 

第

十

九

機

組 

11% 0 14% 8% 
100

% 
0 100% 0 58% -3% 79% -8% 

太

陽

能 

中

龍

窄

版

改

切

工

場 

第

二

十

機

組 

9% 0 13% 18% 
100

% 
0 100% 0 51% -6% 78% 1% 
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能源

別 

電

廠

/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

實績

值(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

龍

集

塵

灰

倉

庫 

第

二

十

一

機

組 

9% 0 13% 8% 100% 0 100% 0 47% -11% 77% -7% 

太

陽

能 

中

龍

煉

鐵

大

樓 

第

二

十

二

機

組 

6% 20% 11% 38% 100% 0 100% 0 41% 0 78% 4% 

太

陽

能 

中

龍

熱

軋

主

電

氣

室 

第

二

十

三

機

組 

8% -11% 13% 8% 100% 0 100% 0 75% 47% 77% -9% 
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能

源

別 

電

廠/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

龍

室

內

備

品

儲

區

&

中

龍

耐

火

材

料

倉

庫 

第

二

十

四

機

組 

8% 0 11% 0 100% 0 100% 0 27% 0 37% -16% 

太

陽

能 

中

龍

第

一

原

水

池

&

扁

鋼

胚

連

鑄

維

護

廠

房 

第

二

十

五

機

組 

10% 25% 14% 17% 100% 0 100%  39% 18% 59% -8% 
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能源

別 

電

廠/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

實績

值(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太陽

能 

永

光

儲

區 

第

二

十

六

機

組 

7% 40% 10% 25% 100% 0 100% 0 18% 29% 62% 41% 

太陽

能 

中

碳

C1

倉

庫 

第

二

十

七

機

組 

11% 0 15% 36% 100% 0 100% 0 85% 2.4% 60% 122% 

太陽

能 

中

碳

C2

倉

庫 

第

二

十

八

機

組 

11% 0 15% 36% 100% 0 100% 0 81% -4% 63% 29% 

太陽

能 

中

碳

修

護

工

廠 

第

二

十

九

機

組 

11% 0 15% 36% 100% 0 100% 0 91% 5% 94% 49% 

太陽

能 

中

碳

試

驗

工

廠 

第

三

十

機

組 

9% 0 13% 30% 100% 0 100% 0 51% 4% 73% -5% 
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能

源

別 

電

廠/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

聯

資

南

堤

廠 

第

三

十

一

機

組 

7% 0 10% 100% 100% 0 100% 0 71% 69% 81% 10% 

太

陽

能 

中

聯

資

中

港

廠

RC

屋

頂 

第

三

十

二

機

組 

6% -33% 13% 117% 100% 0 100% 0 84% 56% 84% 6% 

太

陽

能 

興

達

海

基

1~8 

第

三

十

三

機

組 

11% 0 15% 150% 100% 0 100% 0 56% 0 78% 59% 

太

陽

能 

興

達

海

基

電

氣

倉

庫 

第

三

十

四

機

組 

12% 20% 16% 167% 100% 0 100% 0 58% 7% 92% 64% 

太

陽

能 

中

能

資

中

林

儲

區 

第

三

十

五

機

組 

8% 0 12% 300% 100% 0 100% 0 48% 2% 73% 6% 
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能

源

別 

電

廠

/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 

一至本月份

止 

累計 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減(%) 

實績

值(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

實績

值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

央

修

護

場

-

1~

3 

& 

中

鋼

中

心

倉

庫

A

庫 

第

三

十

六

機

組 

10% 11% 13% 225% 100% 0 100% 0 46% -4% 62% 0 

太

陽

能 

鋼

板

工

場

01

庫

-

1~

3 

第

三

十

七

機

組 

10% 11% 13% 225% 100% 0 100% 0 51% -6% 70% -3% 

太

陽

能 

南

站

8

萬

噸

＆

V

C-

1F

03

原

水

池 

第

三

十

八

機

組 

9% 0 13% 225% 100% 0 100% 0 50% -9% 75% 
25

% 
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能

源

別 

電

廠

/

發

電

站

名

稱 

機

組

別 

容量因數 可用率 最大出力值 

本月份 
一至本月份止 

累計 
本月份 

一至本月份

止 

累計 

本月份 
一至本月份止 

累計 

實績

值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績

值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%

) 

實績值

(%) 

較

上

年

同

期

增

減

(%) 

實績值

(%) 

較上年

同期增

減(%) 

實績值

(%) 

較上

年同

期增

減

(%) 

 

太

陽

能 

中

龍

熱

軋

軋

輥

廠

房 

第

三

十

九

機

組 

10% 0 14% 367% 100% 0 100% 0 51% -7% 76% 23% 

太

陽

能 

中

龍

型

鋼

成

品

H

4

庫 

第

四

十

機

組 

9% 0 14% 600% 100% 0 100% 0 48% 2% 75% 39% 

太

陽

能 

中

龍

熱

軋

成

品

D

3

庫 

第

四

十

一 

機

組 

12% 0 15% 1400% 100% 0 100% 0 93% 35% 81% 17% 

太

陽

能 

中

龍

熱

軋

成

品

D

7

庫 

第

四

十

二 

機

組 

9% 0 14% 1300% 100% 0 100% 0 65% 20% 89% 65% 

合計 386% 589% 543% 5498% 4200% 0 4200% 0 2119% 610.4% 2877% 878% 

 
備註： 

1. 能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力

（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」
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類別，進行填寫。 

2. 機組別欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

3. 若為水力電廠或小型電廠，請於備註註明，並免按機組別填報。惟若電廠包含不同能源

別機組，則仍需以機組別填報。 

須包含試運轉期間之發電機組。 

 

 

 

(2)發電機組每度的低熱值毛熱耗率（LHV Gross 

表 1-4 燃料耗用量      (本電廠不適用此表) 
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表 1-5 機組停機容量 

 

民國 113 年 12 月份 

本月份無停機 

機組名稱 
停機事由 

(填報代碼) 

本月份 下個月 

停機 

裝置容量 
停機期間 

停機 

裝置容量 
停機期間 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

備註： 

1. 當機組或電廠遭遇計畫性停機（例如大修）與非計畫性停機（例如機電事故）等非正常

運轉或待機狀態時，需記錄填報。 

 機電事故定義：「發、輸、變設備不論待機或運轉中發生不意之障礙，不能正常啟用

或不能正常運轉而需停用時，一律列為事故。但發現設備運轉情況異常尚可繼續運

轉而不影響設備安全，經主管處轉洽電力調度處同意安排停用檢修者或由電力調度

處安排提前停用檢修者不列為事故，強迫跳脫仍算事故。」 

2. 機組名稱欄位，請依照電業管制機關所核發電業執照上之機組名稱填寫。 

停機事由欄位請依下列運轉情況填報代碼： 

代碼 運轉情況 代碼 運轉情況 

K 1 併聯 K13 線路工作 

K 2 解聯 K14 指令試運轉 

K 3 待機 K15 電力潮流限制 

K 4 跳脫 K16 外因跳機 

K 5 減載 K17 核一附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機 

K 6 檢修，保養 K18 核二附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機 

K 7 故障 K19 核三附屬設備全黑、起動氣渦輪機試機 

K 8 竣工試運轉 K20 設備超載 

K 9 乾燥運轉 K21 試運轉 

K10 大修 K22 爐管破 

 K10A 大修逾排程 K23 LNG 用量限制 

K11 單獨運轉 K24 中油 LNG 管路檢修 

K12 線路故障 KK 其他 

 

表 1-6 發電機組之空氣污染排放量 (本電廠不適用此表) 

 

表 1-7 發電機組淨尖峰供電能力調整表 (本電廠不適用此表) 
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二、發電業之每月售電報告 

表 2-1 售予公用售電業之售電量 

民國 113 年 12 月份 

能源別/機組別 

本月份 一至本月份止累計 

實績值(度) 
較上年同期增減

(%) 
實績值(度) 

較上年同期增減

(%) 

太陽能(第一機組) 

中龍中心倉庫 
55237 100% 613,351 100% 

太陽能(第二機組) 

中龍扁鋼胚儲區 
0 0 0 0 

太陽能(第三機組) 

中龍氧氣廠 
0 0 0 0 

太陽能(第四機組) 

中龍動力廠 
0 0 0 0 

太陽能(第五機組) 

中龍除礦水電氣室 
0 0 0 0 

太陽能(第六機組) 

中龍細石料 RC 屋頂 
0 0 0 0 

太陽能(第七機組) 

中聯資中港廠 
0 0 0 0 

太陽能(第八機組) 

中鋼廠區 1 
199200 100% 383,200 100% 

太陽能(第九機組) 

中鋼廠區 2 
313228 100% 433,756 100% 

太陽能(第十機組) 

中鋼廠區 3 
328,100 0 328100 100% 

太陽能(第十一機組) 

中鋼廠區 4 
412,720 0 412,720 100% 

太陽能(第十二機組) 

中鋼廠區 5 
296,100 0 296100 100% 

太陽能(第十三機組) 

中鴻鹿港廠 
299778 0 301,711 100% 

太陽能(第十四機組) 

中鋼 88 庫 
0 0 451 100% 

太陽能(第十五機組) 

中鴻酸鍍廠 
0 0 0 0 

太陽能(第十六機組) 

中鋁廠區 
0 0 0 0 

太陽能(第十七機組) 

中聯資室內化儲區 
0 0 2,861 100% 

太陽能(第十八機組) 

中聯資著磁料場 
0 0 0 0 

太陽能(第十九機組) 

中龍熱軋精整廠房 
0 0 0 0 

太陽能(第二十機組) 

中龍窄版改切工場 
0 0 0 0 
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能源別/機組別 

本月份 一至本月份止累計 

實績值(度) 
較上年同期增減

(%) 
實績值(度) 

較上年同期增減

(%) 

太陽能(第二十一機組) 

中龍集塵灰倉庫 
0 0 0 0 

太陽能(第二十二機組) 

中龍煉鐵大樓 
0 0 0 0 

太陽能(第二十三機組) 

中龍熱軋主電氣室 
0 0 0 0 

太陽能(第二十四機組) 

中龍室內備品儲區& 

中龍耐火材料倉庫 

0 0 0 0 

太陽能(第二十五機組) 

中龍第一元水池& 

扁鋼胚連鑄維護廠房 

0 0 0 0 

太陽能(第二十六機組) 

永光儲區 
125687 100% 1,153,565 100% 

太陽能(第二十七機組) 

中碳 C1 倉庫 
0 0 0 0 

太陽能(第二十八機組) 

中碳 C2 倉庫 
0 0 0 0 

太陽能(第二十九機組) 

中碳修護工廠 
0 0 0 0 

太陽能(第三十機組) 0 0 0 0 

太陽能(第三十一機組) 

中聯資南堤廠 
0 0 1,809 100% 

太陽能(第三十二機組) 

中聯資中港廠 RC 屋頂 
0 0 0 0 

太陽能(第三十三機組) 

興達海基-1~8 
268,220 100% 2,270,136 100% 

太陽能(第三十四機組) 

興達海基電氣倉庫 
15,723 100% 149,164 100% 

太陽能(第三十五機組) 

中能資中林儲區 
53,370 100% 517,663 100% 

太陽能(第三十六機組) 

中央修護場-1~3& 

中鋼中心倉庫 A 庫 

114800 100% 222,000 100% 

太陽能(第三十七機組) 

鋼板工場 01 庫-1~3 
86400 100% 164,800 100% 

太陽能(第三十八機組) 

南站 80000T 原水池& 

VC-1F03 原水池 

59600 100% 117,300 100% 

太陽能(第三十九機組) 

中龍熱軋軋輥廠房 
0 0 0 0 

太陽能(第四十機組) 

中龍型鋼成品 H4 庫 
0 0 0 0 

太陽能(第四十一機組) 

中龍熱軋成品 D3 庫 
0 0 0 0 

太陽能(第四十二機組) 

中龍熱軋成品 D7 庫 
0 0 0 0 
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能源別/機組別 

本月份 一至本月份止累計 

實績值(度) 
較上年同期增減

(%) 
實績值(度) 

較上年同期增減

(%) 

合計 2,628,163 1000% 7,368,687 1700% 

備註：能源別欄位，請依照「抽蓄水力、火力（須區分燃煤、燃油、燃氣）、核能、慣常水力

（須區分自有、承攬）、風力、太陽能、廢棄物、沼氣、生質能、地熱、海洋能、其他」類

別，進行填寫。 

 

表 2-2 售予再生能源售電業之售電量(本電廠不適用此表) 
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表 2-3 直供予用戶之售電量 

民國 113 年 12 月份 

能源別 行業別 用戶名稱＊ 

本月份 一至本月份止累計 

實績值(度) 
較上年同

期增減(%) 
實績值(度) 

較上年同

期增減

(%) 

太陽能 鋼鐵業 中鋼 488,164 -76% 31,710,817 12% 

太陽能 鋼鐵業 中龍 749,976 6% 12,557,592 54% 

太陽能 鋁製造業 中鋁 225,249 5% 3,616,157 23% 

太陽能 化學原材料製造業 中碳 56,006 -1% 910,345 38% 

合計 1,519,395 -66% 48,794,911 127% 

 

表 2-4 轉供予用戶之售電量 

民國 113 年 12 月份 

能源別 行業別 用戶名稱 

本月份 一至本月份止累計 

實績值(度) 
較上年同期

增減(%) 
實績值(度) 

較上年同期

增減(%) 

太陽能 鋼鐵業 中鋼 0 -100% 2,362,655 534% 

太陽能 鋼鐵業 中龍 1,000 -100% 1,303,426 -62% 

太陽能 化學原材料製造業 中聯資 165,469 662% 2,669,124 33% 

太陽能 鋼鐵業 中鴻 0 -100% 6,274,531 40% 

太陽能 化學原材料製造業 中碳 0 0 5000 NA 

合計 166,469 362% 12,614,736 545% 
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參、收支實績比較表 

收支實績比較表 

民國 113 年 12 月份 

項    目 

本月份發生數 累計實績數 

實績數 

(A) 

去年同期 

(B) 

差異 

(A-B) 

實績數 

 (C) 

去年同期 

(D) 

差異 

(C-D) 

1. 營業收入 21,505,583 20,554,867 950,716 366,194,543 308,732,744 57,461,799 

電業收入 21,505,583 20,554,867 950,716 366,194,543 308,732,744 57,461,799 

其他營業收入 0 0 0 0 0 0 

2. 營業支出 20,247,779 19,314,203 933,576 239,299,924 193,318,920 45,981,004 

營業成本 18,257,158 17,122,428 1,134,730 217,641,708 171,294,038 46,347,670 

營業費用 1,990,621 2,191,775 -201,154 21,658,216 22,024,882 -366,666 

3. 營業收益

(1-2) 
1,257,804 1,240,664 17,140 126,894,619 115,413,824 11,480,795 

4. 稅前盈餘 -557,022 -541,706 -15,316 115,118,540 95,336,938 19,781,602 

備註：於 111/08 取得電業執照 

注意事項： 

1. 收支實績比較表僅須申報電業相關收支，其金額單位以「元」表示。 

2. 營業收入為電業收入及其他營業收入之合計數。營業支出為營業成本及營業費用 之合計

數。營業收益為營業收入扣除營業支出後之餘額。 

3. 若電業執照取得尚未滿 12 個月，則「去年同期」欄位寫無，並於備註註明執照取得年

月。 


